
KIERUNEK EWAKUACJI

GAŚNICA

CENTRALA SYS. PPOŻWYJŚCIE EWAKUACYJNE

PRZYCISK ROP/ODDYMIANIA
HYDRANT WEWN.

GŁÓWNY POŻAROWY WYŁ. PRĄDU

LEGENDA:
(zgodnie z PN/EN ISO 7010:2011)

CSP

Rzut kondygnacji piętra 3

P R z / B J / P 3

P L A N  E W A K U A C J I

B U D Y N E K  J

P I Ę T R O  3

N r  p r o j e k t u :  K O F / P R z - P E / 2 0 1 9

D a t a :                   1 2 - 2 0 1 9

R y s o w a ł :         A r k a d i u s z  M a l i n o w s k i

S p r a w d z i ł :              Ł u k a s z   A d a m i a k S k a l a :              1 : 1 0 0
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PRZYCISK ODDYMIANIA

KLAPA ODDYMIAJĄCA
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